附件
采购需求



一、项目概况：
洋浦开发区妇幼保健所项目建成后，按项目设计要求，产生的废水为12m3/d。根据相关环保规范及标准的要求，本医院配套完善相关的环保处理设备后产生的废水处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，并且符合环保监管规范，达到环保部门日常监管要求。
二、技术要求
2.1设备技术要求
	序号
	 核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	水质污染防治设备
	洋浦开发区妇幼保健所项目污水设备及安装
	项
	1
	工业
	1、包括格栅池，调节池，污泥池，生化系统，沉淀池，消毒池，排放池等构筑物，并配置相应的处理设备
2、运行成本经济,运行稳定可靠。
3、注重构筑物的防腐措施，确保设备和设施的运行安全，保证质量。
4、妥善处理系统工程产生的噪声等，避免二次污染的产生，

	2
	△
	水质污染防治设备
	智能化控制系统
	套
	1
	工业
	1、智能、自动化运行、可远程监控及操作
2、机电设备故障声光报警
3、便于日常运营管理，减轻劳动强度。

	3
	△
	水质污染防治设备
	自动化消毒系统
	套
	1
	工业
	1、药剂自动投加，实时在线监测
2、确保总余氯达标《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	4
	△
	水质污染防治设备
	规范化排污口
	套
	1
	工业
	1、符合环保要求设置的规范化排放口
2、实时监测流量及常规排放指标


2.2项目设施设备采购清单
供应商应对本次项目所有内容进行报价，不允许只对项目中部分内容进行报价。
附表一：洋浦中心医院污水设备及安装
	序号
	设施设备
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化污水处理设备A
	1.碳钢防腐材质厚度6mm以内
2.满足处理所需停时间
	套
	1
	

	2
	一体化污水处理设备B
	1.碳钢防腐材质厚度6mm以内
2.满足处理所需停时间
	套
	1
	

	15
	安全防护栏
	1.设备防护制作每组重量5kg以内
2.防护长度40m以内
	项
	1
	

	16
	宣传栏、标识牌
	不锈钢制作重量20kg 以内
	m2
	2
	

	17
	管材及配件
	50m以内
	批
	1
	

	18
	电缆及配件
	50m以内
	批
	1
	

	19
	活性污泥菌种
	1.高效菌种
	项
	1
	

	20
	培菌营养物
	1.培菌营养物
	项
	1
	


附表二：智能化控制系统

	序号
	设施设备
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	污水站PLC中控系统
	1.根据运行所进行编写
	套
	1
	

	2
	AP电控柜（屏）
	1.低压开关柜（屏）、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜（屏）
	台
	1
	

	3
	远程控制系统
	1.可远程监控及操作
	套
	1
	

	4
	送配电装置系统
	1.送配电装置调试（综合）1KW
	项
	1
	


附表三：自动化消毒系统
	序号
	设施设备
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	加药装置
	1.一体化投加设备
	套
	1
	


附表四：规范化排污口
	序号
	设施设备
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	规范化排污口
	1.整套设备
	套
	1
	



2.3污水处理工艺流程

[image: 1-Model]
三、商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起30天内完成设备供货及安装并自设备安装、调试完成后一个月之内安排验收。

	标的提供的地点
	洋浦开发区妇幼保健所建设项目。

	验收要求
	按标书服务要求和国家行业标准进行验收 

	报价要求
	供应商报价应为含税全包价，经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物的购置（含定制的备品备件、专用工具、零配件、安装辅助材料等）人工费、材料费、运输费、安装费、调试费、机械使用费、综合费（管理费和利润）、货物运至采购人指定地点后的保管费、保险费、安装、测试、安全文明措施费、税金、成品保管费用、技术服务、售后服务费用、税费、企业管理费、中标服务费、交通及食宿等费用及其他相关技术资料及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及投标人认为必要的其他货物、材料、服务和为完成本招标文件规定的项目内容所需发生的一切费用。供应商报价应为在安装地交货的含税价，以人民币为结算单位。

	安装、调试要求
	（1）供应商应将货物运送至采购人指定地点时，采购人先对货物外观、状态、数量进行检视，发现货物有明显损毁、数量不符等情况的，采购人有权当场拒收并要求供应商退换货；经采购人初步检验货物无明显问题的，供应商方可对货物进行安装。 （2）当所有的货物都通过采购人的验收后，双方签字认可，货物正式交付给采购人。货物正式交付采购人前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。 （3）供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 （4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全且应在交货时一并交付。 （5）供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

	售后服务要求
	（1）所投货物从验收合格之日起承诺2年的售后服务质量保证期（质保期售后服务费用已包含在合同总价中），保质保证期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 （2）在质量保证期内，本次采购的货物出现非采购人责任造成的故障的，供应商应无偿为用户维修或更换相应货物，并保证用户的正常使用。质保期后维修响应服务，供应商基于对设备与系统的熟悉前期，应积极配合采购人开展相应维修支援。  （3）供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明(原版正本)、中文维护手册和相关资料。（4）供应商须协助采购人办理环保部门颁发的排污许可证（如国家另有规定，则适用其规定）（提供承诺函，格式自拟）

	培训要求
	（1）培训地点：采购人指定地点 （2）供应商对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，并提供纸质版操作、维护维修手册。培训达到管理人员能高效、安全管理合同项目，操作人员以能独立、正确操作设备；技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障合同项目的正常运行。 （3）供应商在设备安装、调试中对采购人项目运行与维护人员进行必要的技术培训，以保证项目试运行开始后，运行与维护人员能够安全、熟练操作与维护供应商供货的设备。 （4）理论培训：供应商应派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。



公司名称：	
联系人：		
联系电话：	

[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
FHES,

ERSEA—~ Bl I»{iﬁf}w»@ﬂ BEH |- ﬁ?%i?& Pl i -{Hsh |~ SATRERR TR

o
‘ ]
3 o @
HRRER, BAHER
RiE
= |

HrARET




